DALI-33UL Panel klawiszowy 4 grupy DIM
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Funkcje

Wigczenie grupy A
rozjasnianie

Wigczenie grupy B
rozjasnianie

Wigczenie grupy C
rozjasnianie

Wiaczenie grupy D
rozjasnianie

LED sygnalizujgcy nacisnigcie klawisza

Wylaczenie grupy A

Sciemnianie

Wytgczenie grupy B
$ciemnianie

Wytgczenie grupy C
$ciemnianie

Wytgczenie grupy D
$ciemnianie
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Dane techniczne
Interfejs
Zasilanie
Pobér pradu
Temperatura pracy
Wilgotnos¢

Wymiary

DALI
Z magistrali DALI
4mA
0-40°C
8% to 80%

71.2x71.2x13.6mm
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Uwagi:

Montaz

« NIE podtaczaj urzadzenia przy wigczonym zasilaniu
« NIE wystawiaj urzadzenia na dziatanie wilgoci.

Ustawianie
1. Wykonaj okablowanie zgodnie ze schematem potaczen.

2. Ustaw poczatkowy numer grupy za pomocg przetgcznika obrotowego z tytu: (do wyboru 0-15)

« Ten sterownik DALI umozliwia wysytanie polecen wyboru jasnosci do jednej z grup urzadzen DALI lub wszystkich.
Przetgcznik obrotowy z tytu stuzy do wybierania grup, ktére chcesz kontrolowac.

 Gdy pozycja strzatki przetacznika obrotowego wynosi 0, klawisze gorne sterujg wszystkimi 16 grupami
urzadzen (broadcast).

3. Magistrala DALI powinna by¢ podtgczona do zasilacza systemowego DALI

Pozycja
przetgcznika grup

Kontrolowana grupa
Broadcast | 0 1 2|1 34|56 |7 (8]9]|10]1|12]|13]14

Kontrolowana grupa

5 0 1123|456 | 789|101 |12]13]14]15
Kontrol
ontro °Wé”a grupa 1 203 als|6|7|8|o|10[11|12]13]1a]15]0
Kontrolowana grupa
2 3|als5le| 789|101 |12(13]|14|15]0]1
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